ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
  
ՀՀՇՆ «Բժշկական օգնության և սպասարկման լաբորատոր ախտորոշիչ տեսակով գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների շենքեր և շինություններ»  Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանի առաջին խմբագրության նախագծի շահագրգիռ մարմինների, մասնագիտական կազմակերպությունների առաջարկությունների և դիտողությունների վերաբերյալ 

	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	[bookmark: _GoBack]04․06․2025թ․

	1. 
	N ԱԱ//17888-2025

	2. Սույն նախագծում օգտագործված «ԼԿՄ» հապավումը փոխարինել «ԿԱՄ» (կենսանվտանգության մակարդակ) հապավումով:
	Ընդունվել է՝
Նախագծի ամբողջ տեքստում «ԼԿՄ» հապավումը փոխարինվել է «ԿԱՄ» հապավումով։

	3. Նախագծում տարբեր կերպ կիրառվող «ԼԿՄ լաբորատորիաներ», «ԼԿՄ մակարդակի լաբորատորիա/ներ», «ԼԿՄ կենսաանվտանգության մակարդակի լաբորատորիա/ներ», «ԼԿՄ մակարդակի կենսաանվտանգության լաբորատորիա/ներ», «ԼԿՄ կենսաբանական վտանգի մակարդակի լաբորատորիա/ներ» կապակցությունները փոխարինել «ԿԱՄ ունեցող լաբորատորիա/ներ» կապակցությամբ,  օրինակ՝ «ԿԱՄ-2 ունեցող լաբորատորիա/ներ» և բոլոր տեղերում ձևակերպել միակերպ:
	Ընդունվել է՝
[bookmark: _Hlk210043330]Նախագծի բոլոր տեղերում կիրառվել է «ԿԱՄ ունեցող լաբորատորիա/ներ» կապակցությունը։


	4. ԼԿՄ-1÷ԼԿՄ-4 ձևակերպումը փոխել ԿԱՄ-1-ից ԿԱՄ-4 ձևակերպմամբ:
	Ընդունվել է՝
ԼԿՄ-1÷ԼԿՄ-4 ձևակերպումը բոլոր տեղերում  փոխփոխարինվել է ԿԱՄ-1-ից ԿԱՄ-4 ձևակերպմամբ:

	5. Կետ 4-ի 11-րդ ենթակետը վերաձևակերպել հետևյալ կերպ՝ «ԿԱՄ-3 և ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաները հատկապես վտագավոր են սեյսմիկ անվտանգության մասով, և համարվում են առանձնապես կարևոր նշանակության օբյեկտներ և, համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ռիսկայնության աստիճանի դասակարգման, պատկանում են շինարարական օբյեկտի բարձրագույն ռիսկայնության V կատեգորիային:
	Ընդունվել է՝
Կետ 4-ի 11-րդ ենթակետը վերաձևակերվպել է առաջարկված խմբագրությամբ։

	6. Նախագծի 14-րդ կետում նշված է «Հատուկ տեղադրում պահանջող սարքավորումները», ինչը մեկնաբանված չէ, ինչպես նաև նշված է 36-րդ կետը, որում հատուկ տեղադրում պահանջվող սարքավորումների մասին որևէ մեկնաբանություն չկա:   
	Ընդունվել է՝
Նախագծի 14-րդ կետը հեռացվել է։ 

	7. Նախագծի կետ 16-ի 2-րդ ենթակետից հանել «(սահմանված որակի անալիզների քանակը օրական)», քանի որ լաբորատորիան կարող է նախատեսել (պլանավորել) միայն հետազոտությունների միջին թիվը:
	Ընդունվել է՝
Նախագծի կետ 16-ի 2-րդ ենթակետը հեռացվել է։

	8. Նախագծում կիրառվող «որակ» տերմինը մեկնաբանված է այնպես, որ այն հակասում է «Բժշկական օգնության և պահպանման մասին օրենքից» բխող լաբորատոր որակի պահանջներին:     
	Ընդունվել է՝
[bookmark: _Hlk200797574]Նախագծից հեռացվել է «որակ» տերմինը։

	9. Նախագծի տեքստից հանել «անալիզներ» բառը՝ փոխարինելով «հետազոտություններ» բառով:
	Ընդունվել է՝
Նախագծի ամբողջ տեքստում  «անալիզներ» բառը փոխարինվել է «հետազոտություններ» բառով։


	10. Կետ 4.2.2.-ի 25.-րդ Ենթակետի 2 բաժնում, «մուտքի սանթողարան» արտահայտությունից հանել «մուտքի» բառը,

 

3 բաժնում ճիշտ չեն ձևակերպված լաբորատորիաների տեսակները:
	Ընդունվել է՝
Նախագծում «մուտքի սանթողարան» արտահայտությունները փոխարինվել են «շլյուզ» բառով։


Ենթակետ 3)-ը փոխարինվել է 2-րդ կետով։

	11.  Կետ 4.2.4.-ի 2 բաժնում, օդափոխության ինքնավար համակարգերը անհասկանալի են, 




3 վերանայել լաբորատորիաների տեսակները:
	Ընդունվել է՝
Ենթաբաժին 4.2.4.-ի 27.-րդ կետի 2-րդ ենթակետից հանվել են «օդափոխության ինքնավար համակարգեր» բառերը, քանի որ օդափոխության առանձնահատկությունները մանրամասն նկարագրված են 16-րդ բաժնում։
Վերանայվել է 
Լաբորատորիաների դասակարգումը բերված է Աղյուսակ 1-ում

	12. Տեքստում կիրառվող «կենսաանվտանգության» բառը փոխարինել «կենսանվտանգության» բառով, «մուտքի նախասրահ» բառերը փոխարինել «նախասրահի մուտք» բառերով:
	Ընդունվել է՝
Նախագծի ամբողջ տեքստում «կենսաանվտանգության» բառը փոխարինվել է «կենսանվտանգության» բառով։

Ընդունվել է մասամբ՝
Նախագծի տեքստում «մուտքի նախասրահ» բառը փոխարինվել է «նախասրահ» բառով։

	13. Նախագծի կետ 39-ում նշված է «թրթռումներ առաջացնող օբյեկտներ», սակայն մեկնաբանված չէ, թե որոնք են դրանք:
	Ընդունվել է՝
Նախագծի 39-րդ կետը հեռացվել է։

	14. Նախագծի 65-րդ կետի կարգավորումները, ՀՀՇՆ 31-03.08-2025 շինարարական նորմի համատեքստում, ունեն լրացուցիչ քննարկման անհրաժեշտություն:
	Ընդունվել է՝
ՀՀՇՆ 31-03․08-2025 «Առողջապահական օբյեկտներ. առաջնային բուժօգնության շենքեր և շինություններ. նախագծման նորմեր» և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 19-ի N 04-Ն հրամանի N 3.1.1-032-2016 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերի կետ 13-ի, կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային լաբորատորիաները չեն տեղակայվում նկուղային հարկերում:


	15. Նախագծի տեքստում կիրառվել են
· «սանիտարատեխնիկական սենքեր», 

· «սանիտարական անցուղի» և 


· «սանթողարաններ» 
հասկացությունները և՛ միանման, և՛ տարբեր մեկնաբանմամբ, և դժվար է տարանջատել վերջիններիս տարբերությունները:
	Ընդունվել է՝ 

«սանթողարան» եզրույթը փոխարինվել է «շլուզ» եզրույթով


	16. Կետ 70-ում սահմանված է, որ վարչական սենքերը տեղակայված են վերին հարկում, այնինչ կենսանվտանգության ռիսկերը գնահատելով, կարելի է առանձին մուտքով ունենալ վարչական սենքեր ներքևի հարկերում:
	Ընդունվել է ՝
[bookmark: _Hlk208059957]  Կետ 70-ը ներկայիս 26-րդ կետը խմբագրվել է հետևյալ կերպ․ «Լաբորատորիաների ստորաբաժանումների տեղակայումը ըստ հարկերի որոշվում է դրանց ֆունկցիոնալ նշանակությամբ, կենսանվտանգության մակարդակով և ինժեներական համակարգերի նկատմամբ պահանջներով։ ԿԱՄ-1, ԿԱՄ-2 և ԿԱՄ-3 ունեցող լաբորատորիաները տեղակայվում են շենքի ցանկացած հարկում։ ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաները տեղադրվում են առանձին կանգնած շենքի 1-ին հարկում»:

	17. Կետ 83-ում դնել ստորակետ «ԿԱՊ-երի դարակաշարերի,» բառերի միջև:
	Ընդունվել է, ուղղվել է։


	18. Կետ 95-ում սահմանված է, որ վարչական և սպասարկող-կենցաղային սենքերը նախատեսված են միայն 5-ից ավելի աշխատակից ունեցող լաբորատորիաների համար, այնինչ մինչև 5 աշխատակիցների առկայության դեպքում ևս անհրաժեշտ են վերը նշված սենքերը:
	Ընդունվել է՝ 
Նախագծի 95-րդ կետը հեռազվել է։

	19. Կետ 108-ում փոխել մուտքի հաջորդականությունը՝ ըստ «մաքուրից» «կեղտոտ» սենքերի հաջորդականության, որը նկարագրված է նաև Նկար 1-ում, 2-ում և 3-ում, որոնց գծապատկերի հաջորդականությունները ևս հակասում է այդ սկզբունքին, բացի այդ այս 3 նկարներում մուտքով նախատեսված է մի սեռի համար նախատեսված հանդերձարան, ինչը ելքի համար միայն՝ հակառակ սեռի համար է:
	Ընդունվել է՝ 
Նկարագրվել է ԿԱՄ-2, ԿԱՄ-3 և ԿԱՄ-4 ունեցող լաբորատորիաների շլյուզներին վերաբերող կետերում։ 

	20. Միևնույն ժամանակ առաջարկվում է նախագիծը քննարկել կլոր սեղանի շուրջ, մշակող մասնագետների հետ՝ մի շարք հարցեր և հիմնավորումներ բանավոր պարզաբանելու նպատակով: Քննարկումը տեղի ունեցավ հունիսի 23-ին։ Քննարկվեցին հետևյալ հարցերը՝
	

	1) լաբորատորիաների տեղադրելու հնարավորությունը նկուղային և կիսանկուղային հարկերում  
	Ընդունվել է՝
ՀՀՇՆ 31-03․08-2025 «Առողջապահական օբյեկտներ. առաջնային բուժօգնության շենքեր և շինություններ. նախագծման նորմեր» և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 19-ի N 04-Ն հրամանի N 3.1.1-032-2016 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերի կետ 13-ի, կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային լաբորատորիաները չեն տեղակայվում նկուղային հարկերում:

	2) առաստաղի բարձրությունը հիմնավորել
	Ընդունվել է՝
Առաստաղի բարձրությունը խմբավորվել է և վերցված է «Ձեռնարկ նախագծման պահանջների» (DRM »Design Requirements Manual» 2024), հրատարակված է ԱՄՆ-ի «Առողջապահության ազգային ինստիտուտների» (NIH) կողմից,

	3) դռների շեմերը հիմնավորել
	Ընդունվել է՝
Դռների շեմերը խմբավորվել են և վերցված է «Ձեռնարկ նախագծման պահանջների» (DRM »Design Requirements Manual» 2024), հրատարակված է ԱՄՆ-ի «Առողջապահության ազգային ինստիտուտների» (NIH) կողմից,

	4) միջանցքների լայնությունը հիմնավորել
	Ընդունվել է՝
Միջանցքների լայնությունը խմբավորվել է և վերցված է «Ձեռնարկ նախագծման պահանջների» (DRM »Design Requirements Manual» 2024), հրատարակված է ԱՄՆ-ի «Առողջապահության ազգային ինստիտուտների» (NIH) կողմից,

	5) կետ 2 լաբորատորիաների տեսակները փոխարինել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 2008 թվականի  մարտի 27-ի N 276-Ն որոշումանը հղումով
	Ընդունվել է՝
կետ 2 լաբորատորիաների տեսակները փոխարինել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 2008 թվականի  մարտի 27-ի N 276-Ն որոշումանը հղումով

	6) «անալիզատոր» բառը փոխարինել «վերլուծիչ» բառով  
	Ընդունվել է՝
«անալիզատոր» բառը հեռացվել է։  

	7) հակահրդեհային և անվտանգության համակարգերում ավելացնել շարժման, ապակու կոտրման, ծխի և հրդեհի տվիչներով 
	Ընդունվել է՝
Նախագծի 392-րդ կետը խմբագրվել է հետևյալ կերպ․ «Բոլոր լաբորատորիաները պետք է հագեցած լինեն ծխի և հրդեհի տվիչներով»։ Ինչպես նաև խմբագրվել է 49-րդ կետի 3)-րդ ենթակետը․ «ներխուժման հայտնաբերման և ազդանշանային համակարգեր, այդ թվում՝ ապակու կոտրման»


	8) «шлюз» բառը թարգմանել «շլուզ»
	Ընդունվել է՝
«шлюз» բառը թարգմանել «շլուզ»

	2. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
	21․05․2025թ․

	21. 
	N 01/11310-2025

	Նախագծի տեքստում նշված «ԳՕՍՏ 23747-88» ստանդարտի նշագիրը փոխարինել «ԳՕՍՏ 23747-2015» նշագրով,
	Ընդունվել է՝ 
«ԳՕՍՏ 23747-88» ստանդարտի նշագիրը հեռացվել է


	[bookmark: _Hlk210054661][bookmark: _Hlk210054535][bookmark: _Hlk210054633]«ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՀՂՈՒՄՆԵՐ» բաժնում ավելացնել «ԳՕՍՏ 23747-2015 Ալյումինե համաձուլվածքներից դռների բլոկներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» և «ԳՕՍՏ 31362-2007 Լուսամուտների և դռների համար խտացման միջադիրներ. Շահագործման ազդեցություններին դիմադրության որոշման մեթոդ» ստանդարտները, քանի որ նշված ստանդարտների վրա Նախագծում կատարվել են հղումներ։
	Ընդունվել է՝ 
Նախագծից հեռացվել է «ԳՕՍՏ 23747-2015 Ալյումինե համաձուլվածքներից դռների բլոկներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» ստանդարտը։
Ավելացվել է «ԳՕՍՏ 31362-2007 Լուսամուտների և դռների համար խտացման միջադիրներ. Շահագործման ազդեցություններին դիմադրության որոշման մեթոդ» ստանդարտը։

	3․ ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն
	02․06․2025թ․

	
	N 43/6/140225-25

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	4․ ՀՀ  շրջակա միջավայրի նախարարություն
	30․05․2025թ․

	
	N 1/01.11/6193-2025

	Նախագծի հավելվածի՝ 
1․ «3.Տերմիններ, հապավումներ և սահմանումներ» բաժնի 7-րդ կետի 6)-րդ ենթակետում «բժշկական թափոններ» սահմանումը ներկայացնելիս հղում կատարել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանի 3-րդ կետում բերված «բժշկական թափոններ» հասկացությանը, արդյո՞ք բժշկական թափոնները առաջանում են միայն լաբորատոր գործունեության ընթացքում
	Ընդունվել է՝ 
Կատարվել է հղում  ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանի N 2.1.3-3 սանիտարական կանոններ և նորմերն

	2․ «5. Հողամասի պլանավորման կազմակերպման պահանջներ» բաժնի 40-րդ կետի 1)-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում «թունավոր» բառը փոխարինել «վտանգավոր» բառով,

	Ընդունվել է՝ 
բաժնի 40-րդ կետի ներկայիս 14-րդ կետում «թունավոր» բառը փոխարինել «վտանգավոր» բառով

	   3․ «10. Նյութերի փոխանցման պատուհան- սանթողարաներ և փոխանցման պատուհաններ բաժնի» 141-րդ կետում «հատուկ ձեռնարկություններ» բառերը փոխարինել «մասնագիտացված և լիցենզավորված կազմակերպություններ» բառերով։

	Ընդունվել է՝ 
141-րդ կետը փոխարինվել է 38-րդ կետով։

	5․ ՀՀ  բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
	26․05․2025թ․

	
	N 01/11.1/4304-2025

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	6․ ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
	30․05․2025թ․

	
	N ՆՄ/ԳԽ/14952-2025

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	7․ ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
	23․05․2025թ․

	
	N 01/20-1/16141-2025

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	8․ ՀՀ  պաշտպանության նախարարություն
	26․05․2025թ․

	
	N ՊՆ/510/6063-2025

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	9․ ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
	22․05․2025թ․

	
	N ԴԽ/14.1/16988-2025

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	10․ ՀՀ  քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին
	19․05․2025թ․

	
	N ՔՏՄ/11.03/13046-25

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	11․ ՀՀ  պետական գույքի կառավարման կոմիտե
	19․05․2025թ․

	
	N 01/09.9/3680-2025

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	12․ ՀՀ  կադաստրի կոմիտե
	26․05․2025թ․

	
	N ՍԹ/10436-2025

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	13․ Երևանի քաղաքապետարան
	24․06․2025թ․

	
	N 01/74658-25

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	14․ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
	

	
	

	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2025 թվականի մայիսի 16-ի N   03/14.2/7316-2025 գրությանը սահմանված ժամկետում կարծիք չի ներկայացվել
	

	15․ Հայաստանի շինարարների միություն
	20․05․2025թ․

	
	N ՀՇՄ 66

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	16․ «Հայնախագիծ» բաց բաժնետիրական ընկերության
	

	
	

	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2025 թվականի մայիսի 16-ի N   03/14.2/7316-2025 գրությանը սահմանված ժամկետում կարծիք չի ներկայացվել
	

	17․ ՀՀ ճարտարապետների պալատ
	

	
	

	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2025 թվականի մայիսի 16-ի N   03/14.2/7316-2025 գրությանը սահմանված ժամկետում կարծիք չի ներկայացվել
	

	18․ «Երևաննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
	22․05․2025թ․

	
	N 40/64901-25

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	19․ «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
	19․05․2025թ․

	
	N 100/1190

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան
	Ընդունվել է

	19․ «Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
	

	
	

	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2025 թվականի մայիսի 16-ի N   03/14.2/7316-2025 գրությանը սահմանված ժամկետում կարծիք չի ներկայացվել
	



